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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 518/01/2021

Nazwa i adres klienta:

Numer zlecenia:
Numer protokotu:
Cel badania:

Rodzaj probki:
Punkt pobrania probki:

Probkobiorca:

Nazwiska 0s6b uczestniczacych

w pobraniu probek (ze strony klienta):
7asada/metoda/plan pobrania probek:

Data pobrania/przyjecia probki do badan:

Data rozpoczecia/zakonczenia badania:

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium:
Miejsce wykonywania badan:

Zakiad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z 0.0.
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnic@ zakeAD KOMUNALNY W PIERZGHNICY
SP.Z 0.0.

10/2021 zdn. 13.01.2021 r. wislysgRgania . 21 8.0 $QY. ...
10-05/2021 z dn. 03.082021 1. Loz 2 [LOU.. Pocpis s T
Obszar regulowany prawnie - Dz. U. 2017 poz. 2294:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie

jakosci wody do spozycia przez ludzi

Woda do spozycia

Wodociag Pierzchnica; Pierzchnica, budynek Zaktadu

Komunalnego - kran w kuchni pa parterze

Tomasz Zawadzki — Laboratorium PNT EKOTERRA

(zaswiadczenie nr LHS/5/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
03.08.2021 1. - godz. 9"/ 03.08.2021 r.
03.08.2021 r./ 10.08.2021 r.
Odpowiedni do badan

Laboratorium PNT EKOTERRA

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:

| |Kod probki 1178/10-05/01/2021 i
L.p. — - Wartosé parametryczna’) Identyfikacja metody b i
Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wryniki &
Liczba progowa zapachu stopien akeeptowalny przez konsumentow i ; ;
1 prog; p N = 4 towaln ! PN-EN 1622:2006
* |(TON) - Zapach rozcienczenia bez nieprawidiowych zmian J
2 Liczba progowa smaku N StOpiEfl <1 akeeptowalny przez konsumentow i | pNLEN 1622:2006 N
" |(TFN) - Smak rozcienczenia bez nieprawidlowych zmian i
3 akceptowalna przez konsumentow i PN-EN ISO 7887:2012 .
3. |Barwa A |mg/dm’Pt <3 bez nieprawidtowych zmian Hz1C 1+ Ap1:2015, pkt 7
akceptowalna przez konsumentow 1
4. |Metnosc A |NTU < 0,20 bez nieprawidtowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 e
Zalecany zakres do 1,0 D=1t
5. |Odczyn pH y - 7,2 +0,17 6,5—9,591971C  [PN-ENISO 10523:2012
6. |Amonowy jon A \mg/dm’ <0,30 0,50 PN-C-04576-4:1994 e
7. |Azotany A |mg/dm’ 28,7 4,37 59=2 PN-82/C-04576-08 (W) —
8. |Azotyny A \mg/dm’ < 0,003 0,50 =® PN-EN 26777:1999
9. |Zelazo ogdlne A |pg/dm’ 1122 200 PN-ISO 6332:2001
10. | Mangan A |ug/dm’ <10 50 PB-10, Wyd. 1 z dn. 20.09.2006 -
11. Eizg\;gil;osc elektryczna % pS/cm 764 + 612 2500 6)i10)z.1C
Temperatura pomiaru ] ﬂ PN-EN 27888:1999
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji C 1632
wplywu temperatury
s ds 3 4)15)z1B .
12, |M1edz A lmg/dm < 0,010 2.0 e PN-ISO 8288:2002 - |

Sprawozdanie z badatt Nr 51 8/01/2021
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

f Kod prébki 1178/10-05/01/2021 - ) . B
L.p. Badane wskazniki i parametry| Jednostka miary Wyniki Wartos¢ parametryczna Identyfikacja metody . ' x
13. |Chlorki A |mg/dm’ 27 37 250 ¢ PN-ISO 9297:1994

14. |[OWO A mg/dm3 < 0,5 Bez nieprawidtowych zmian ¥ “' | PB-23, Wyd. 1z dn. 03.08.2007. =

15. |Siarczany A |mg/dm’ 33 +47 250 =1 PN-ISO 9280:2002 =

16. |Sad A {mg/dm’ 5,63 +1,01? 200 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

17. |Utlenialno$é z KMnO, | A {mg/dm’ O, < 1,0 5,0 1D21€ PN-EN ISO 8467:2001

18. |Benzen N |pg/dm’ < 0,5 1,0 PB-14 , Wyd. 2 zdn. 20.09.2015

19. |Fluorki A mg/dm3 0,29 + 0,042 1,5 PB-27, Wyd. 1 z dn. 22.12.2010

20. |Cyjanki N ug/dm3 < 10 50 PB-34, Wyd. 1z dn, 2212.2010

21. |Bor N |mg/dm’ < 0,2 1,0 PB-35, Wyd. 1z dn. 22.12.2010 -

22. {1,2- Dichloroetan A lpg/dm’ <2 3,0 PB-36, Wyd. 2z dn.11.01.2021 —

23. isile?rzctrljl‘;};ﬁl‘;?:nu A |pg/dm’ <4 10 PB-36, Wyd. 2z dn.11.01.2021 -

24. |Bromodichlorometan | A {mg/dm’ < 0,010 0,015 2=1P PR-36, Wyd. 2 zdn.11.01.2021 i

25. E;;’gg;g::)m A |mg/dm’ < 0,010 0,030 2=1P |PB-36, Wyd 226n11.012021 —

26. |Suma THM A |pg/dm® < 40 1 |PB-36, Wyd 2zdn 11012021 s

27. |Glin (Al) A |pg/dm’ < 50 200 [ PN-92/C-04605/02 s

28. | Twardos¢ ogélna A |mg/dm’ 282 +2¢? 60-5007*'° PN-ISO 6059:1999 —

29. |Magnez A |mg/dm’ J 1332237 7-125%% PN-EN ISO 7980:2002 —

30. |Chrom (Cr) P |ug/dm’ ' <40 50 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

31. |Otow (Pb) P |pg/dm’ 6,0 09" Tp9=8 |PN-EN ISQ 17294-2:2016-11 e .
32. |Kadm (Cd) P |pg/dm’ <0,30 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11

33. |Rtg¢ (Hg) P |pg/dm’ < 0,050 1 PN-EN ISO 17852:2009 —

34. |Nikiel (Ni) P |pg/dm’ <5.0 e PN-EN ISO 17294-2:2016-11

35. |Arsen (As) P |pg/dm’ <1,0 ' 10 PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 ;
36. |Selen (Se) P |pg/dm’ <20 g 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 — |
37. |Antymon (Sb) P |pg/dm’ <1,0 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
38. |Bromiany P |pg/dm’ <50 10 %712 PN-EN ISO 13061:2003 s |
39. |Benzo(a)piren P |pg/dm’ < 0,003 0,010 PB-DAO-13

Suma wielopier§cieniowych
40. |weglowodorow P pg/dm3 < 0,024 ;10 V= PB-DAO-13 e
aromatycznych (WWA)

41. |4,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 917218 PN-EN ISO 6468:2002 e

42. |44"DDE (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 o PN-EN ISO 6468:2002 -

43. |4,4-DDT (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,10 1P *1® PN-EN ISO 6468:2002

44, |2,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 91718 PN-EN ISO 6468:2002

45. |2,4-DDE (Pestycyd) P |ug/dm’ <0,020 b [y inelk PN-EN ISO 6468:2002

46. |2,4 - DDT (Pestycyd) | P |ug/dm’ <0,020 0,10 91 7=1B PN-EN ISO 6468:2002

47. |alfa-HCH (Pestycyd) | P |ug/dm’ < 0,020 0,10 1 N=IB PN-EN ISO 6468:2002

48. |beta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0.1g 0B PN-EN ISO 6468:2002

49, (glf-;nstl;gdf)lCH (Lindan) | p | o /dm? <0,020 0,10 917218 PN-EN ISO 6468:2002 -

50. |delta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 D218 PN-EN ISO 6468:2002

51. ﬁgiéf;’zzl;s;]:?ggﬁa) P |pug/dm’ <0,080 0,10 Dinedd PN-EN ISO 6468:2002 -

52. |Aldryna (Pestycyd) P |ng/dm’ < 0,020 0,030 ©17=18 PN-EN 1SO 6468:2002 e

53. |Dieldryna (Pestycyd) | P [pg/dm’ < 0,020 0,030 &1 7= PN-EN ISO 6468:2002

54. |Endryna (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0, 1 HeLs PN-EN ISO 6468:2002 -

55. éﬁijg%)endryny P |pe/dm’ <0,020 0,10 9 7=1B PN-EN ISO 6468:2002

O Fonr o Ao oor KT S 1R/ 212 T
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Kod probki 1178/10-05/01/2021 B s
L.p. Warto$¢ parametryezna” | Identyfikacja metody t:rggn e
Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wryniki S
56, |Tzodryna (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,10 #17=1® PN-EN ISO 6468:2002 e
57. |Heptachlor (Pestycyd) | P ug/dm’ < 0,020 0,030 =B PN-EN ISO 6468:2002 -
S8, Epoksyd heptachloru P |pg/ i <0.020 0,030 6)i7)zIB PN-EN ISO 6468:2002 .
(Pestycyd) ?
50. | Metoksychlor (Pestycyd)| P |pg/dm’ <0,020 0,10 91 7=18 PN-EN 150 6468:2002 -
60. |cis-Chlordan (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 &1 1=1B PN-EN ISO 6468:2002 =
5 (B Chlordan P |pg/dm’ <0,020 11 e PN-EN ISO 6468:2002 _
{Pestycyd)
62.. Pentachlorobenzen P | ug/dm’ <0.020 0,10 9iN=18 PN-EN SO 6468:2002 __
(Pestycyd) ?
63. Heksachlorobenzen P | pg/dm’ <0,020 p, 1A PN-EN ISO 6468:2002 _
(Pestycyd) ’
64. DDT{DDE[I,)DD Pip g/ dm3 <qQ, 120 - PN-EN ISO 6468:2002 -
Suma 1Zzomerow
65. |Suma pestycydow P |pg/dm’ <044 0,50 8= PN-EN SO 6468:2002 —
3 2 2)i3)z1D PB-31, Wyd. 1 zdn. _
@ Chlor wolny A |mg/dm 0,21 +0,04 0,3 16.09.2009 1.
Objasnienia:
(W)  Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelniaja wymagania przepisow prawnych i
pozwalaja na dokonanie oceny zgodnosel.
D WWartos¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoscei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,
poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartosc zakresu WYnosi Zero;
2 Podana niepewno$é jest niepewnoscig [ozszerzong przy poziomie ufnosei 95% 1 wspdlezynniku rozszerzenia k = 2.
D 2B Warunek [azotanyl/50 + [azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowyeh oznaczajg: sieZenie azotandw (MO5) i azotynéw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynow
w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczad wartosei 0,10 mg/l.
3B W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dazyé sig do osiggniecia nizszej warlosci.
W miare mozliwadci bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dazyé sig do osiggnigcia nizszej wartosci.
31100718 Trihalometany - ogotem (T THM) - wartoéé oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
(bromoform).
49218 YWartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by
byla reprezentatywna dla <redniej tygodniowej spozywane) przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezed.
419218 Wartosé stosuje sig do probk wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ofrzymangj odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by
byla reprezentatywna dla redniej tygodniowej SpOZywangj prez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostOw stezen.
Wartosé dopuszczalna, jezeli nie powaoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
67218 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akaryeydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne
(m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, takze produkty ich rozkiadu i reakeji. Nalezy oznaczaé jedyni¢ te pestycydy, ktorych wystgpowania w
wodzie mosna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg.
Wartosé stosuje si¢ do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachlore NDS wynosi 0,030 pg/l
68218 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akaryeydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne
(m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczad jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w
wodzie mo#na oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg.
Suma pestycydow Oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitorimgu
9B Wartodé oznacza sumeg stgzen wyszezegolnionych zwiazkéow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghijperylen, indeno(1,2,3-cd)piren
5 #1C  pozadana wartoéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.
6 21C  parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
61921 parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych whasciwoci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do
butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenck wegla Jub sziucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze by¢ nizsza.
©i1021C  Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.
Ozmaczana w temperaturze 25°C.
N zIC W przypadku uzdatniania wody powierzehniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek
metnosci) w wodzie pe uzdatnienm.
$21C  Nije musi byé oznaczany dla produkeji wody mniejszych niz 10 000 m® dziennie.
1) 71C  Nje musi byé oznaczany, jezeli badane jest OWO.
221D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
2)i9zID W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeieli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
Dopuszczalne stezenie wolnego chloru z zbiorniku magazynujacym wodg W érodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l
6 21D Nje wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne Jub wigksze od 250 mg/]. Przy nizszej zawartosci siarczanow dopuszczalne stezenie magnezu
wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych - oznacza, e jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupeliania minimalnej
zawartosci podanej w zataczniku przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyine.
9 »1D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosé pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku
uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w zalgczniku.
¥ Suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatyeznych (WWA) jako suma stezen zwiazkow: benzo(b){luoranien, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren
vl Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 44'-DDD; 4,4-DDD; 4 4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen,
heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan II, siarczan endosulfanu,
55, metoksychlor
i)z

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
Dopuszezalne stgzenie wolnego chloru z zbioriku magazynujacym wodg w érodicach transportu ladowego, powletrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A” objetc zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badan spoza zakresu
akredytacji oznaczone symbolem ,N”, ktore s3 objete systemem zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Radania akredytowane wykonane przez podwykonawss — Laboratovium SGS Polska, Pracownia Srodowiskowa - numer akredytacji AB 313 - 0znaczons
symbolem P ; zatwicrdzone przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dnia 19.10.2020 r.)

Stwierdzenia zgodnosci dokonano w oparciu 0: SPecyfikagg ..vvveeriiraaiiiioeen o / uzgodnienie z klientem zawarte w ......... / metoda stosowana przez
Laboratorium oparta na zasadzie prostej akeeptacji przy ryzyku bigdnej akeeptacji siegajacym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszczalnej
granicy warto$ci pomiarowej.
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

Wymicnione badania objete sa zatwierdzeniem laboratorium badawezego jako upowaznionego do badaf fizvkochemicznych jakosci
wody - decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE. 12.9020.4.2021 zdn. 21.062021 r.  ( waima do 21.06.2022r.)

Data sporzgdzenia sprawozdania: 12.08.2021 - ﬁ_
KIERGOR6 B NICZNY
\L/

mgr inz. Agz;’é:/’r: Gonigroszek

Oswiadcza sig, Ze:

1.Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

2 Sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci.

3.Klientowi przystuguje prawo do odwolania si¢ od wynikow badania w ciagu 7 dni od otrzymania ninigjszego sprawozdania z badan

4, Niniejsze sprawozdanie przechowywane bedzie w naszym Laboratorium przez okres 3 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA

PRZEDSIEBIORSTWO NAUROWO-TECHNICZNE
"EKOTERRA” Spoika z o.0.
25-378 Kielce 10, ul.Zgoda 12
telffax 361-71-11, te}.34- g

akr=peqa’=z=5'434 42?:_3:;
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AB 1010

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $3/8/21/PG-000/634-90/2021

ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z o.0. SP.Z0O.0
ul. Zgoda 12 25-378 Kielce Wplyneio d“'aﬂb'ogzg"{

L.dz. 4O 20U.. podpis ...

Numer zlecenia: PG-000/634-90/2021

Kody probek: PG-000/634-90/2021/21/8/3

TEMAT: Woda do spozycia

Prébki pobrane przez: Zleceniodawce

Cel badan: Obszar regulowany prawnie

Sprawozdanie autoryzowat: Adriana Koterwas - Kierownik - Pracownia Badan Mikrobiologicznych

Norbert Mazur - Kierownik - Pracownia Badan Terenowych

Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska - Kierownik Laboratorium Badafh Srodowiskowych
Iwona Jedynak- pe e oy erees

Mate re k ?'03?83921 080913313

Kielce, dn. 2021-08-09
Strona/stron: 1/2
Formularz nr FO1/P0O-03, Wersja 2, Obowigzuje od 2020-01-02



/OZDANIE Z BADAN NR 53/8/21/PG-000/634-90/2021

Numer probk:

Stan probki

2021-08-09

Rodzaj probk1 - metoda poboru/pomlaru

PG- 000/634 90/202 1/21/8/3

Data pobleransalpomlaru

03/08/2021

(informacja podana przez zleceniodawce)

dobry

woda do spozycia: -

Data

Miejsce pobierania/pomiaru

Oznakowame pr6bk|

Parametr Jednostka
| A | Liczba bakterii Escherichia | jtk/100mI
! co!u
b - .
A | Liczba bakterii grupy coli jtk/100m]
A Llczba Ente;oit;léow - _JtEO_dm_l
kahawych
A Ognlna Ilczba jtk/mi
mikroorganizméw w temp.
22 st.C
I Do R S
T.A Chk)r zw;qzany ma/l
| (chloraminy)

A - metoda akredytowana
T - pomiar wykonany w terenie

Wynik U [£] }
0 -
g-_ = - =
_ o
T a " [0:7]
 <0,04 I

przyjqcla dd laboratorium

Data zakonczenia badan

03/08/2021

Wodoaag Plerzchnlca ,Pierzchnica budynek Zakfadu Komunalnego-kran w kuchm na
parterze (mformaqa podana przez zleceniodawce)

06/08/2021

woda do spozycia

s

Identyfikacja procedury
badawczej (Procedura/Norma)

Wartosci parametryczne w sprawie |
jakosci wody przeznaczonej do spozycia
RMZ poz. 2294 z 11.12. 2017

PN-EN 150 9308-1:2014- 12+A1 2017-
04

" PN-EN 1SO 9308- 1 2014-12+A1 2017- |

PN-EN ISO 7899-2:2004

0 th,".lOD ml

0 jtk/200 ml

0jtk/100 mi

PN EN 150 6222: 2004

PBT{PB -04 Ed 4 z dma 03.09. 2020 r.

Probki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Tomasz Zawadzki zaswiadczenie nr. LHS/5/2018
A - metoda akredytowana, zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: SE.la.9020.1.70.2021 z dnia 11.03.2021 r.

Przedstawione wyniki odnoszg sie wytacznie do analizowanych prébek.
Daty wykonania poszczegdinych analiz sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.
Niepewnos¢ (U) okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Dla prébek pobieranych przez Laboratorium niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem prébek.
Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego.
Dla wynikow ponizej (<} i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie. Wartos¢ dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granica
oznaczalnosci metody (jezeli ma to zastosowame} Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w catoéci; inna forma wykorzystania wynikéw jest
dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z 0. o.
Termin skiadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA

100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociggowej 200 jtk/Iml w kranie
konsumenta

0 5 mg/l

Strona/stron: 2/2

Formularz nr FO1/PO-03, Wersja 2, Obowigzuje od 2020-01-02



