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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 105/02/2022

Nazwa i adres klienta: Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. 7 o.0.
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica zaitAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY
SP.Z0.0.
Numer zlecenia: 69/2022 z dn. 07.03.2022r. Wpiyneto dni ....ﬁé;..@éﬁ?....&f&.‘:ﬁ ............
Numer protokotu: 69-01/2022 z dn. 07.03.2022r. L.z ARRAL04 S ORI st Tt
Cel badania: Obszar regulowany prawnie - Rozporzadzenie Ministra

Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U.2017 poz. 2294

Rodzaj prébki: Woda do spozycia

Punkt pobrania préobki: Wodociag Wierzbie, Strojnow 49, budynek mieszkalny,
Henryk Swit — kran w kuchni.

Prébkobiorca: Tomasz Pyk— Laboratorium PNT EKOTERRA

(zaswiadczenie nr LHS/3/2018, wydane przez WSSE w Kieleach)
Nazwiska osob uczestniczacych e

w pobraniu probek (ze strony klienta):

Zasada/metoda/plan pobrania probek: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Data pobrania/przyjecia probki do badan: 07.03.0222r.- godz. 10%/07.03.2022r.
Data rozpoczecia/zakonczenia badania: 07.03.2022r./14.03.2022r.

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium:  Odpowiedni do badan

Miejsce wykonywania badan: Laboratorium PNT Ekoterra

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE

L.p. Rt pegth 233/69-01/0212022 - N Identyfikacja Stwierdzenie
Wartos¢ parametryczna i —
Jednostka melndy i
Badane wskazniki i parametry iAEY Wyniki/rezultaty*
. . ;o akceptowalny przez
1. Tiespiogona g N | stopen <1 konsumentsw i bez PN-EN 1622:2006
(TON) - Zapach TOCIENcZaTld nieprawidtowych zmian
: ’ . akceptowalny przez
g, I‘T“;ﬁa pgog;)l?a Py gk - < 1 Konsumentéw i bez PN-EN 16222006
( ) - Sm HORERRTEE nieprawidiowych zmian
akeceptowalna przez PN-EN ISO
3 Barwa A | mg/dm*Pt < 5x17% konsumentow 7887:2012 -
i bez nieprawidlowych zmian 3#'¢ | +Ap1:2015, pkt 7
akceptowalna przez
konsumentow PN-EN ISO 7027-
2 ° s
4. Metnos¢ A NI <020+ 15% i bez nieprawidtowych zmian. 1:2016-09
Zalecany zakres do 1,0 7#1€
5 Odczyn pH A | == 7,3+£0,12 6.5-050iN2IC PN-EN ISO .
: (ternp pomlm) % 10,3 ” ’ 105232012
6. Chlor wolny A | mg/dm® 0,27 0,05 0,3 2inz1d i . -
7. Przewodnos¢ elekiryczna & uitem 813 + 652 2500 ®i 10y 21C
(w23 *C) PN-EN
Temperatura pomiaru s 10,3 27888:1999
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacii wplywu C
temp.
Ohbjasnienia:
Warto$ci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnodci metody.
D] Warto$¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartos¢ zakresu wynosi zero;
Sprawozdanie z badarn Nr 105/02/2022
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $4/3/22/PG-000/634-1/2022

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z o0.0.

ZAKLAD KOMUNALNY | S
ul. Zgoda 12 25-378 Kielce KEEW SIERERHNICY

SP.Z0.0.
Wpiynelo dnia 4’»’?&_‘;703{]..

Numer zlecenia: PG-000/634-1/2022 Lz A2202022....Podpis ...
Kody probek: PG-000/634-1/2022/22/3/2

TEMAT: Badania wody do spozycia

Probki pobrane przez: Zleceniodawce

Cel badan: Obszar regulowany prawnie

Sprawozdanie autoryzowat: Ewelina Btasiak

Specjalista - Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Mikrobiclogicznych

Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska
Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych

Agata Elektronicznie podpisany

przez Agata Osobinska

OSOb i ﬁSka E;E?E);PD.OB.H 09:44:19

Kielce, dn. 2022-03-11
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ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

SP.Z 0. LJ
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $4/3/22/PG-000/634-1/2022 Wplynelo dnig ... £.003.2922 .. 2022-05%1
L.dz. ﬂ"?ﬁ? 24 L Podpia 7 =
Numer prébki I Stan probki Rodzaj prébki - metoda poboru/pomiaru .
‘ PG-000/634-1/2022/22/3/2 . dobry woda do spozycia: -
r Data pohieranialpl:miaru 7 . 7 v Data przyjecia do Iaboratorlum Data zakonczema badan 1
» 07/03/2022 7 T 07/03/2022 10/03/2022

(informacja podana przez zleceniodawce)

Wodocigg Wierzbie Strojnéw 49,budynek mieszkalny Henryk Swit-kran

?M|e35ce poblerania/pomiaru w kuchni(informacja podana przez zleceniodawce)

F - T .
Oznakowanie prébki Wodaocigg Wierzbie Strojnow 49,budynek mieszkalny Henryk Swit-kran w kuchni
I T T T T T
| | | - 5 Wartosci parametryczne w sprawie
f Parametr | Jednostka | Wynik U] | ba d;‘:ve::;f'(k;g:e‘;m:d;o?ma) jakosci wody przeznaczonej do spozycia|
| . | ; a 1 | RMZ poz. 2294 211.12.2017 |
A,Z Liczba bakterii | jtk/100ml * o0 - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-| 0 jtk/100 mi
‘Escherichia coli | | | 04 Metoda filtracii membranowej
‘ T i \ 1 f
A,Z |Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 - PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-‘ 0 jtk/100 mi
| l 04 Metoda filtracji membranowej
A,Z .Liczba Enterokokdw jtk/100ml | 0 - PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda 0 jtk/100 m!
lkatowych | | ! filtracji membranowej 1
| 4 i 1 T + H - |
A,Z Ogdlna liczba | jtk/ml | nie wykryto _PN EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu| <100 jtk/1mi w wodzie wprowadzanej do
:mikroorganizméw w | | ! na agarze odzywczym | sieci wodociagowej <200 jtk/iml w kranie |
:temp 22 st.C : | | | konsumenta

A - metcda akredytowana
Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: NHS.9020.1a.1.2022 z dnia 22.02.2022 r.

Probki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Tomasz Zawadzki zaswiadczenie nr. LHS/5/2018
Ogdlna liczba mikroorganizméw 22+2 st.C po 72h wykonano na agarze z ekstraktem drozdzowym. Metoda ptytek lanych

Przedstawione wyniki odnosza sie wytacznie do analizowanych prébek.

Daty wykonania poszczegdlnych analiz s3 identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Niepewnosc¢ (U) okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Dla probek pobieranych przez Laboratorium niepewnosc odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem prdbek.

Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnosc odnosi sie do procesu analitycznego.

Wartos¢ dolnego zakresu pomiarowego jest rowniez granicg oznaczalnosci metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane
jedynie w catosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z 0. o.
Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

U Dla wynikdw ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody niepewnosé wyrazona zostata jako % w odniesieniu do wartosci granicznej.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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