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Kielce, dnia 14.06.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 353/01/2022

Nazwa i adres klienta:
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica

Numer zlecenia: 69/2022 z dn. 07.03.2022 r.

Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sg. Z 0.0,
ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

SP.Z 0.0.

Wpiynek dnla?(q...ic@.w(y
L.dz. .% C!f’../&].’.?i ..... Podpis I P

Numer protokotu: 69-02/2022 z dn. 06.06.2022 r.

Cel badania: Obszar regulowany prawnie - Dz. U. 2017 poz. 2294
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Rodzaj probki: Woda do spozycia

Punkt pobrania prébki: Wodociag Pierzchnica; Pierzchnica, Szkota Podstawowa -
kran w kuchni

Probkobiorca: Tomasz Pyk — Laboratorium PNT EKOTERRA

Nazwiska 0sob uczestniczacych

w pobraniu probek (ze strony klienta):
Zasada/metoda/plan pobrania probek:
Data pobrania/przyjecia probki do badan:
Data rozpoczgcia/zakonczenia badania:

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium:

Miejsce wykonywania badan:

(za$wiadczenie nr LHS/3/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
06.06.2022 1. - godz. 11/ 06.06.2022 1.
06.06.2022 1./ 13.06.2022 1.

Odpowiedni do badan

Laboratorium PNT EKOTERRA

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:

AR 838/69-02/01/
Kod probki 2022 —
Lp. Warto$¢ parametryczna® Identyfikacja metody ;‘;Zm::l‘e
Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary | Wyniki/ Rezultaty*
1. Liczba progowa zapachu stopiefi <1 akceptowalny przez Konsumentow | e eon 000 .
(TON) - Zapach rozcienczenia i bez nieprawidtowych zmian ’ :
2 Liczba progowa smaku N| stopien & i akceptowalny przez konsumentow | o o0 o0 000
(TFN) - Smak rozcieficzenia - i bez nieprawidtowych zmian -
3. ; 3 < D akceptowalna przez konsumentow PN-EN SO 7887:2012 i
Barwa A| mg/dm’Pt 5+17% i bez nieprawidiowych zmian ¥*'¢ | +Apl:2015, pkt 7
4. akceptowalna przez konsumentow
Metnosé A| NTU < 0,20 +£15%? | ibez nieprawidiowych zmian, PN-EN IS0 7027-1:2¢16-09 =
Zalecany zakres do 1,0 "*'¢
. Odezyn pH, Al T 7.2£0,1” 6,5-9,50iN1C PN-EN ISO 10523:2012 s
(temperatura pomiaru) fc) (16,0}
6. Przev:f?dnosc elekiryczna Al pSfem 765 = 617 2500 ©110z1C
(w25 °C) PN-EN 27888:199%
Temperatura pomiaru )
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji C 1 6:5
wplywn temperatury
7. Chlor wolny Al mg/dm® 0,03 +0,012 [ e PB-31, Wyd. 2,. 29.07.2021 —

Objasnienia:
.
)

Pojecie "rezultaty” odnosi si¢ do wartosci uzyskiwanych ponizej (<) lub powyzej (>) zakresu akredytacji metody.
D Wartod¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
220171, poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartos¢ zakresu wynosi zero;

2)

podawana w procentach. Niepewno$¢ uwzglgdnia pobor probki.

5 zlC

Sprawozdanie z badan nr 353/01/2022

Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.

Strona 1z 2

Podana niepewnos¢ jest niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzeniak =2. W przypadku rezultatow niepewnosc jest




6}i9z1C

6)i10)21C
T zIC

2)i3)z1D

Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-,

Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow warto§é minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenck wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna moze by¢ nizs.
Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wla§ciwosci korozyjnych wody. Oznaczana w temperaturze 25°C.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych
jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Dopuszczalne stgzenie wolnego chloru z zbiorniku magazynujacym wodg w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/1.

Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badaf oznaczone symbolem ,,A” objete zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badan spoza zakresu
akredytacji oznaczone symbolem . N”, ktére sg objete systemem zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Badania akredytowane wykonane przez podwykonawce — nazwa firmy - numer akredytaciji ........... - oznaczono symbolem ,,P”.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano w oparciu o: specyfikacje ..............oooeeieanl / uzgodnienie z klientem zawarte w ......... / metoda stosowana przez
Laboratorium oparta na zasadzie prostej akceptacji przy ryzyku blednej akceptacji siggajacym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszczalnej
granicy wartosci pomiarowe;.

Wymienione badania objete sa zatwierdzeniem laboratorium badawezego jako upowaznionego do badan fizykochemicznych jakosci
wody - decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr NHS:9020.1a.3.2022.  ( wazna do 27.05.2023r)

Data sporzadzenia sprawozdania: 14.06.2022

Autoryzowal

Oswiadcza sig, Ze:

1.Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

2.Sprawozdanie ninigjsze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.

3.Klientowi przystuguje prawo do odwotania si¢ od wynikow badania w ciagu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badar.
4. Ninigjsze sprawozdanic przechowywane bedzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE
EKOTERRA” Spotka = o.0.
?5-378 Kielce 10, ul.Zgoda 12
telTax 367 7111 10 24420 £g

skr.poczi2d  (§)

Sprawozdarnie z badan nr 353/01/2022 Strona 2z 2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $11/6/22/PG-000/634-1/2022
ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY

: P. Z 0.0.

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z 0.0. S 39 I 06207

ul. Zgoda 12 25-378 Kielce . h@?bm e By o i
Numer zlecenia: PG-000/634-1/2022
Kody probek: PG-000/634-1/2022/22/6/6
TEMAT: Badania wody do spozycia
Probki pobrane przez: Zleceniodawce
Cel badan: Obszar regulowany prawnie
Sprawozdanie autoryzowat: Ewelina Btasiak

Specjalista - Pracownia Analiz Fizykochemicznych i Mikrobiologicznych
Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska

Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych

Elektronicznie podpisany
Agata przez Agata Osobinska

Osobi ﬁSka ?_3;?‘;3922.06.10 10:02:27

Kielce, dn. 2022-06-10

Strona/stron: 1/2
Formularz nr FO1/PO-03, Wersja 3, Obowigzuje od 2022-01-10
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Numer prébki

PG-000/634-1/2022/22/6/6

| Data pobierania/pomiaru

06/06/2022

-
Miejsce pobierania/pomiaru
[

Oznakowanie probki

L .

e

(informacja podana przez zleceniodawce)

Stan probki { Rodzaj probki - metoda poboru/pomiaru
i s :

dobry ] woda do spozycia: -
il Data zakonczenia badan
: - 09/06/2022

Data przyjecia do laboratorium
06/06/2022

s cdl s

l

Wodociag Pierzchnica,Pierzchnica Szkota Podstawowa-kran w kuchni(informacja
podana przez zleceniodawce)

Wodacigg Pierzchnica,Pierzchnica Szkota Podstawowa-kran w kuchni
| ol =5 i

'Parametr | Jednostka | Wynik LoULEl Y Identyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)
! ‘ N i | ik :
A,Z Liczba bakterii | jtk/100 ml [v] - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli 1 | | .
T B i T T
A,Z  Liczba bakterii grupy coli = jtk/100 ml | ol - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
t + t 1 +
A,Z Liczba Enterokokow jtk/100 ml | Ol - PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej
katowych L | |
| — + + - |
A,Z  Ogélna liczba | jtk/iml | nie wykrytol - PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu na agarze odzywczym
mikroorganizmoéw w 22 | | . i
st.Cpo72h 1 | .
ZAKEAD KOMUNALNY W PIERZCHNICY
A - metoda akredytowana SF}-Z: O‘Q‘ N s
Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: NHS.9020.1a.1.2022 z dnia 22.02.2022 r. Welynglo dnia ....... ZLVéXQK’?,.

Prébki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Tomasz Pyk zaswiadczenie nr. LHS/3/2018

L.dz. &iC’.‘!/ba:‘Podpss

Ogdina liczba mikroorganizméw 222 st.C po 72h wykonano na agarze z ekstraktem drozdzowym. Metoda piytek lanych

Przedstawione wyniki odnosza sie wytacznie do analizowanych probek.

Daty wykonania poszczegdinych analiz sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Niepewnos¢ (U) okreslono jako niepewnosc rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnogci 95%.

Dia probek pobieranych przez Laboratorium niepewnosé odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem probek.

Dla prébek dostarczonych przez Zlecenicdawce niepewnod¢ odnosi sie do procesu analitycznego.

Wartos¢ dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granicg cznaczalnoéci metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane
jedynie w catesci; inna forma wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.
Termin skfadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

1} Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosé wyrazona zostata jako % w odniesieniu do wartosci granicznej.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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